
SOBE

HALL

+0,15

ÁREA EXTERNA

R
A

M
PA

I=
11

,8
3%

corrimão

HALL

DEPOSITO 2

DEPOSITO 1 WC MASC. WC FEM.

FONOAUDIOLOGO E
AUDIOMETRIA

COPA

0,00

RUA PRESIDENTE VARGAS
FACHADA FRONTAL

+0,10
PASSEIO

CINESIOTERAPIA

RECEPÇÃO

+1,25

CIRCULAÇÃO

JARDIM

BOMBONIERE

CIRCULAÇÃO

PROJEÇÃO BEIRAL
PROJEÇÃO BEIRAL

C.IC.I

C.I

CG

Ø
10

0
Ø

10
0

Ø
10

0
Ø

10
0

Ø
10

0
Ø

10
0

Ø
10

0
Ø

10
0

Ø100

Ø100 Ø100 Ø100 Ø100
Ø100 Ø75

Ø75

Ø50
Ø50

SHAFT

TQ-3

TQ-1
Ø100

TQ-2
Ø75

BOX

BOX

BOX

BOX
SHAFT

Ø50Ø50

TQ-3
Ø50

TQ-1
Ø100

TQ-2
Ø75

0,00

RUA PRESIDENTE VARGAS
FACHADA FRONTAL

R
A

M
PA

I=
10

,6
2%

ÁREA DE CONVIVÊNCIA

SALA DE
PRONTUÁRIOS

CONS. MÉDICO 04

CONS. MÉDICO 03

CONS. MÉDICO 02

CONS. MÉDICO 01

HALL

CIRC.3

R
A

M
PA

I=
11

,0
8%

PASSEIO

BANH.

WC MASC WC FEM.

RECEPÇÃO

CIRCULAÇÃO 1

SOBE

PROJEÇÃO BEIRAL

CORRIMÃO CORRIMÃO

CORRIMÃO

GUARDA
CORPO

GUARDA
CORPO

PROJ. BEIRAL

HALL

COPA

SHAFT

SALA
ADMINISTRAÇÃO SALA AVP

(ATIVIDADE DE
VIDA PRÁTICA)

SALA THERASUIT

SALA
FONOAUDIOLOGIA

WC MASC. WC FEM.RECEPÇÃO

ALMOXARIFADO

SHAFT

Ø
50

Ø50

Ø
50

Ø100 Ø100 Ø10
0

TQ-1
Ø100TV-1

Ø40

WC MASC. WC FEM.

RUA PRESIDENTE VARGAS
FACHADA FRONTAL

+0,10
PASSEIO

RECEPÇÃO

+7,94

R
A

M
PA

I=
11

,0
8%

A=3,62 m²

SALA TREINAMENTO/
AUDITÓRIO

HALL

JARDIM PROJEÇÃO BEIRAL

CIRCULAÇÃO

FA
C

H
A

D
A

 L
A

TE
R

A
L 

ES
Q

U
ER

D
A

FACHADA FUNDOS

CORRIMÃO

CORRIMÃO

GUARDA
CORPO

GUARDA
CORPO

PROJ. BEIRAL
GUARDA
CORPO

SALA INTEGRAÇÃO
SENSORIAL

CONS. MÉDICO 03

CONS. MÉDICO 02

CONS. MÉDICO 01
A=11,07 m²

CIRCULAÇÃO 2

Ø50

TQ-3
Ø50

Ø
50

SOBE

HALL

+0,15

ÁREA EXTERNA

R
A

M
PA

I=
11

,8
3%

corrimão

HALL

DEPOSITO 2

DEPOSITO 1 WC MASC. WC FEM.

FONOAUDIOLOGO E
AUDIOMETRIA

COPA

0,00

RUA PRESIDENTE VARGAS
FACHADA FRONTAL

+0,10
PASSEIO

CINESIOTERAPIA

RECEPÇÃO

+1,25

CIRCULAÇÃO

JARDIM

BOMBONIERE

CIRCULAÇÃO

PROJEÇÃO BEIRAL
PROJEÇÃO BEIRAL

Ø100Ø100

Ø
10

0
Ø

10
0

Ø
10

0
Ø

10
0

CV Ø100

BOX

BOX

BOX

BOX

CALHA I= 2%

C
A

LH
A

 I=
 2

%

C
A

LH
A

 I=
 2

%

CX. D'ÁGUA
5000 LITROS

TE
LH

A
 G

A
LV

A
N

IZ
A

D
A

 I=
 8

%

TE
LH

A
 G

A
LV

A
N

IZ
A

D
A

 I=
 8

%

+11,15

0,00

RUA PRESIDENTE VARGAS
FACHADA FRONTAL

+0,10
PASSEIO

BEIRAL

11,80 m
CV Ø100

CX. D'ÁGUA
5000 LITROS

LAJE
IMPERMEABILIZADA

NOTA 01: A tubulação de água pluvial deverá passar paralelamente a tubulação de esgoto,
não sendo interligadas as duas tubulações.
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