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Recepção
A=29,1 m²

WC Masc. WC Fem.

Almoxarifado

Circulação 1

Cons. Médico 1
A=11,07 m²

Cons. Médico 2
A=11,07 m²

Cons. Médico 3
A=14 m²

Sala Integração
Sensorial A=22,8 m²

Sala Treinamento/
Auditório

A=72,7 m²

Circulação/
Espera

A=18,3 m²

QDC 3

Ø1.1/4"

Eletrodutos dos ar cond.
ver na outra prancha

Ø40 (1.1/4'')

LEGENDA:

Luminária LED Tubular 20w
2x10w

Quadro Geral de Luz e força.

Eletroduto embutido no piso.

Condutores neutro, fase, retorno,
proteção.
Disjuntor bipolar (2P).
Disjuntor monopolar(1P).
Disjuntor Tripolar (3P).

Interruptor diferencial residual

Eletroduto embutido na laje ou
parede.

Eletroduto no forro.

Luminária LED Tubular 40w
2x20w

Luminária LED Tubular -
com caixa octogonal embutida
na laje

Caixa octogonal embutida na laje

Arandela

Plafonier

Tomada altura média.
Tomada altura baixa
Interruptor Simples
Interruptor simples - 2 teclas

Interruptor 2 teclas - 1 tcl simples, 1 tcl
paralelo.
Tomada dupla altura baixa.

Dispositivo de proteção contra surto

Eletroduto que desce.

Eletroduto que sobe.
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